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关于批准《平屋面建筑构造》等12项
国家建筑标准设计的通知

建质 [2012] 69号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委(建交委、规划委)及有关部门，新疆生产建设

兵团建设局，总后基建营房部工程局，国务院有关部门建设司:

经审查，批准由中国五洲工程设计有限公司等14个单位编制的《平屋面建筑构造》等12项

标准设计为国家建筑标准设计，自 2012年6月 1 日起实施。原《室外工程)) (02J003) 、 《平屋面

建筑构造(一))) (含2003年局部修改版) [99J201-1 、 99(03)J201-1J 、 《平屋面建筑构造(二) )) 

(03J201-2) 、 《楼地面建筑构造)) (含2003年局部修改版) [01J304 、 01 (03) J304J 、 《防火门窗》

(03J609) 、 《砌体填充墙结构构造)) (06SG614-l)、 《管网叠压供水设备选用与安装)) (06SS109) 、

《住宅小区建筑电气设计与施工)) (03D603) 、 《住宅智能化电气设计施工图集)) (99X601) 标准

设计同时废止。

附件: <<平屋面建筑构造》等12项国家建筑标准设计名称及编号表

中华人民共和国住房和城乡建设部
二0一二年五月三日

"建质 [2012J69号"文批准的12项国家建筑标准设计图集号

图集号
12J003 
12J201 

图集号

12J304 
12J609 

图集号
12J814 11 7 1 12G614-1 

12SG620 

图集号
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总说明
1 编制依据

1 . 1 住房和城乡建设部建质函 [2011 J82 号文"关于印发《二0一一年国家

建筑标准设计编制工作计划》的通知"进行编制的。

1.2依据下列标准规范编制:

《建筑设计防火规范 >>GB 50016 (报批稿)

《防火门 >>GB 12955- 2008 

《防火窗 >>GB 16809- 2008 

《建筑用安全玻璃防火玻璃 >>GB 15763. 1-2009 

《防火卷带 >>GB 14102-2005 

《建筑材料及制品燃烧性能分级 >>GB 8624- 2006 

《门和卷帝的耐火实验方法 >>GB /T 7633- 2008 

《建筑木门木窗 >>JG/J 122-2000 

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，应按新版标准

规范对本图集相关内容进行复核后选用。

2 适用范围

本图集适用于民用建筑及工业建筑的防火门、防火窗及防火卷帝。

3 设计原则

本图集力求采用新材料、新构造 以提高防火门窗及防火卷帝的防火性

能及制作质量，改善其外观，增加品种，满足建筑工程的发展，改善人民生

活环境的需要。

4 防火门

表1 防火门耐火性能分类表

耐火性能代号 名称 耐火性能

AO.50 (丙级)
耐火隔热性~0.50h

耐火完整性~0.50h

A 1.00 (乙级 )1
耐火隔热性~ 1.00h 

耐火完整性~ 1.00h 

耐火隔热性~ 1.50h 隔热防火门
A 1.50 (甲级 )1 类

耐火完整性~ 1.50h (A~) 

A2.00 

A3.00 

B 1.00 

B 1.50 

B2.00 

B3.00 

C1.00 

C1.50 

C2.00 

C3.0。

耐火隔热性~2.00h

耐火完整性注 2.00h

耐火隔热性~3.00h

耐火完整性~3.00h
一一一一一-----'-..

耐火完整性~ 1.00h 

部分隔热防火门|耐火隔热性~0.50hl 耐火完整性~ 1.50h 

(B 类)

非隔热防火门

( C 类)

耐火完整性~2.00h

耐火完整性~3.00h

耐火完整性~ 1.00h 

耐火完整性~ 1.50h 

耐火完整性~2.00h

耐火完整性~3.00h

| 总说明 忡|
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4.1 品种及耐火类别:本图集平开防火门有钢防火门、不锈钢防火门、木

防火门、木装饰防火门、模压板防火门等 其耐火性能见和.

4.2 防火材料

4.2.1 填充材料:防火门门扇内的填充材料应为对人体无毒无害的防火隔热

材料并经国家授权的检测机构检验达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB 8624-2006规定的燃烧性能A1 级要求和产烟毒性危险分级ZA2级要

求.

4.2.2 木材:防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材并

经国家授权的检测机构检验达到难燃性要求.防火门所用木材经阻燃处理再

进行干燥处理后的含水率不应大利 2%.

4.2.3 人造板:防火门所用人造板应经国家授权的检测机构检验达到难燃

性要求.所用人造板经阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%:

人造板在制成防火门后含水率不应大于当地的平衡含水率.

4.2.4钢材:

1. 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄铜板的钢质材料.

2. 防火门所用如固件可采用性能不低于1热轧钢材的铜质材料.防火门

所用钢材厚度应符合表2的规定.

4.2.5 其他材料:防火门所用其他材料应为对人体无毒无害 应经国家授

权的检测机构检测达到产烟毒性危险分级ZA2级要求 并经过国家授权的检

测机构检验达到难燃性要求或燃烧性能A1 级要求;其力学性能应达到有关标

准的相关规定，并满足制作防火门的有关要求.

4.2.6 粘结剂:防火门所用粘结剂应对人体无毒无害并应经国家授权的检

表2 防火门所用钢材厚度 (mm)

部件名称 | 材料厚度
门扇面板

门框板

镜链板

不带螺孔的加固件
H一-一一一，

二~O.8

~1.2 

~3. 。

二~1.2

带螺孔的加固件 I ~3.0 

测机构检测达到产烟毒性危险分级ZA2级要求的产品.

4.3 防火门配件

4.3.1 防火锁:防火门安装的门锁应是防火锁.在门扇的有锁志机构处 防

火锁均应有执手或推杠机构不允许以圆形或球形旋纽代替执手(特殊部位

使用除外如管道井门等) .防火锁应经国家授权检测的机构检测合格其

耐火性能应符合《防火门 >>GB 12955-2008附录A 的规定.

4.3.2 防火合页(伎链) :防火门用合页(铁链)板厚应不小于3mm，其

酣火性能应符合《防火门))GB 12955-2008附祀的规定.

4.3.3 防火闭门装置:

1. 防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能

自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外 如管道井门等) • 

2. 防火门闭门器和自动关闭门扇的闭门装置 应经国家授权的检测机

构检测合格.

| 丑时 |盼到 12J609
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4.3.4防火门版序器:双扇、多扇防火门设置盖缝板或企口的应安装顺序器

(特殊部位使用除外) 其耐火性能应符合《防火门 >>GB 12955-2008 
附录C的规定.

4.3.5 防火插销:采用钢质防火插销 应安装在双肩防火门或多肩防火门相

对固定一侧的门扇上(若有要求时如管道井门) 其耐火性能应符合《防火

|丁 >>GB 12955-2008附祀的规定.

4.3.6 盖缝板:

1. 平口:或企口结构的双扇防火门宜设盖缝板.

2. 盖缝板与门扇连接应牢固.

3. 盖缝板不应防碍门扇的正常启闭.

4.3.7 防火密封件:防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密

封件.防火密封件应经国家授权的检测机构检测合格.

4.3.8 防火玻璃:

1. 防火玻璃有单片防火玻璃和复合防火玻璃之分.复合防火玻璃系由2

层或2层以上的普通平板玻璃或浮法玻璃或钢化玻璃和有机材料复合而成.

2. 防火门及防火窗上的防火玻璃应满足《建筑用安全玻璃防火玻璃>>GB

15763.1-2001 的规定其尺寸、外观质量、透光度、耐寒、耐紫外线、
抗冲击均有严格要求其耐火性能要求见和并应符合下列规定:

A类防火门若镶嵌防火玻璃 其耐火性能应符合A类防火门具有耐火完

整性、耐火隔热性的条件.

B 类防火门若镶嵌防火玻璃 其耐火性能应符合B类防火门具有耐火完

整性、热辐射强度的条件.

C类防火门若镶嵌防火玻璃其耐火性能应符合C类防火门具有耐火完

整性的条件.
表3 防火玻璃的耐火性能

| 耐火等级 I 1 级 I n 级 I m级 | 到级 | 
|耐火时问 ~min ~ 90 I 60 I 45 I 30 I 

4.4防火门外观质量:采用不同材质材料制造的防火门 其外观质量及制

作精度应符合《防火门 >>GB 12955-2008的有关规定.
5 防火卷帘

5.1 品种及耐火分类:依据《防火卷帘 >>GB 14102-2005的规定，防

火卷帝的耐火性能详见表4.

5.2 防火卷帘外观质量:

5.2.1 防火卷带金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、

毛剌、孔洞等缺陷.其表面应做防锈处理涂层、镀层应均句不得有斑剥、

流淌现象.

5.2.2 卷带无机纤维复合帝面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳

线、经纬纱密度明显不句及色差等缺陷·夹板应平直夹持应牢固 基布的经

向应是帝面的受力方向 帝面应美观、平直、整洁.

5.2.3 相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛剌.

5.2.4 !零部件的组装、拼装处不应有错位.焊接处应牢固 外观应平整

不应有夹渣、漏焊、疏松等现象.

总说明 |盼到吧?
|审核|刷岳阳节岳憔对|王祖先|革j.1J (J I设计|融机庇玄普| 页 I 6 

www.weboos.com



表4 防火卷帘耐火性能分类表

耐火性能代号 名称

F2 
钢质防火卷帘

F3 

FY2 
钢质防火、防烟卷帘

FY3 

F2 | 无机纤维复合防火卷帘
F3 

FY2 |元，机纤维复合防火、防烟卷帘
FY3 

TF3 特级防火卷帘

5.2.5 所有紧固件应紧牢，不应有松动现象.

5.3 防火卷帝材料:

耐火极限( h) I r宫附带) 1 

~2.00 

二..3.00

~2.00 
4二 0.2

二..3.00

二..2.00

二"3.00

~2.00 I 
~0.2 

二"3.00

~3.00 ~0.2 

5.3.1 无机纤维复合防火卷带使用的原材料应符合健康、环保的有关规定

不应使用国家明令禁止使用的材料.

5.3.2 防火卷带主要零部件使用的各种原材料应符合国家或行业标准的规

定.

5.3.3 防火卷帘主要零部件使用的原材料厚度宜符合祀的规定.

5.3.4无机纤维复合防火卷帝面的装饰布或基布应能在一20.C的条件下不

发生脆裂并应保持一定的弹性·在.-50.C条件下不应粘连.帝面装饰布的燃

烧性能不应低于81 级(纺织物)的要求·基布的燃烧性能不应低于A级的要

求.帝面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不应低于600N/5cm ，纬

向不应低于300N/5cm.
表5 防火卷帘原材料(钢材)厚度

零部件名称 | 原材料厚度 (mm)

帘板 |普通型帘板厚度~1.0; 复合型帘板中任一帘片厚度~0.8
夹板 I ~3.00 
座板 I ~3.00 
导轨 | 掩埋型~1.5; 外露型苟且
门相 I ~0.8 
箱体 | ~0.8 

注:复合型导轨和座板的厚度可采用叠加法计算.

5.4零部件:

5.4.1 防火卷帝的带板、导轨、门楠、座板、传动装置、卷门机及控制箱

的加工精度及用料规格等均应满足《防火卷帝 >>GB 14102-2005的要

求.防火防烟卷带导轨及门据内应设有防烟装置.该装置应用不燃或难燃材

料制作.

5.4.2 无机纤维复合防火卷帝表面的材料和构造均应符合《防火卷帘》

GB 14102-2005第6.3.3条要求.
5.5 物理性能:防火卷帝的抗风压、防烟、运行的平稳性、运行噪声、运

行速度及两步关阅、温控释放及耐火等级等必须符合《防火卷带 >>GB

14102-2005的要求.

| 总说明 |圄纠 1川
|审核|刷岳|钊铺|校对|王祖先|革ilJ(J 1设计|刷曹 1ft{吉普| 页 I 7 

www.weboos.com



6 防火窗

6.1 品种及耐火类别:本图集防火窗有铜防火窗、不锈钢防火窗、及钢木防

火窗，其耐火性能见表6.

6.2 防火窗材料:防火窗所用材料应符合《防火窗 >>GB 16809-2008 

的有关规定其他要求见本图集第4.3.8条.

6.3 建筑中的防火窗通常为固定式防火窗 无开启扇·活动式防火窗设有可

开启局且装配有窗扇启闭控制装置诙装置具有手动启闭功能且至少具

有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关阔的功能.其热敏感元件在

64'C温度下5min 内不应动作在74'C下1min 内应能动作.窗肩自动关

闭时间不应大于60s.

6.4物理性能:防火窗的抗风压性能不应低于规定的4级 同时满足建筑所

在地区的抗风压等级·气密性不应低于3级.

7 防火门窗的涂层

防火门窗的钢材或木材表面均有涂料防护及装饰.对钢、木防火门窗的

表面一般防护要求如下:

7.1 防火门窗的铜构件除镀钟件或制造时已按规定做了防护涂料，可不另做

处理外，均需经除锈(除锈等级不低于Sa2.5级或St3级)后涂醇酸铁红

底漆一道、涂醇酸磁漆两道、醇酸清漆一道.

7.2 木防火门窗表面经刨光打磨后法醇酸清漆一道醇酸腻子嵌缝、刮平、

打磨涂醇酸瓷器两道、醇酸清漆一道.

有更高要求的涂层由工程设计另行规定.

不锈钢防火门一般采用发纹不锈钢板工程中如有特殊要求可另作规定.

表6 防火窗的耐火性能分类表

耐火性能代号 名称 耐火性能

AO.50 (丙级) 耐火隔热性~O.50h，且耐火完整性~O.50h

A1.00 (乙级) 耐火隔热性别 .OOh，且耐火完整性~1.00h

A1.50( 甲级)
隔热防火窗

耐火隔热性~1.50h，且耐火完整性别 .50h
(A 类)

A2.00 耐火隔热性~2.00h，且耐火完整性~2.00h

A3.00 耐火隔热性~3.00h，且耐火完整性~3.00h

CO.50 耐火完整性~O.50h

C1.00 耐火完整性~1.00h

C1.50 
非隔热防火窗

耐火完整性~1.50h
(C 类)

C2.00 耐火完整性~2.00h

C3.00 耐火完整性~3.00h

8 防火门窗及防火卷帘的代号 (按GB12955-2008规定)

钢防火门 GFM 平开钢防火窗 PGFC 

不锈钢防火门 BFM 平开不锈钢防火窗 PBFC 

木防火门 M1FM 平开木防火窗 PMFC 

木装饰防火门 M2FM 钢防火卷带 GFJ 
模压板防火门 丫FM 水雾式钢特级防火卷帝 TFJ 

管道井铜防火门 DGFM 水雾式无机纤维复合特级防火卷带 WFJ 

管道井木防火门 DMFM 双轨无机纤维复合特级防火卷带 SWFJ 

www.weboos.com



F… 

固定钢防火窗 GFC 
固定不锈钢防火窗 BFC 
固定木防火窗 MFC 
8.1 门窗的索引方法:

带平开小门铜防火卷帝

侧向钢防火卷带

水平铜防火卷带

GFM1 一0921 (A1.50 甲级}

KGFJ 
CGFJ 
PGFJ 

叫ZfIE二1:liL叫代号

J;fET」:zr…号
8.2 防火卷帝的索引方法:

」了一一一-洞口宽
SWFJ-2733 (F2) --一耐忖能4陆

双轨_}TI1_磊\一洞口高)…
无机纤维一____j L一一一防火

8.3 本图集索引方法:
12J609 æ「详图编号

图集号一-一一_j L一详图所在页数

9 其他

9.1 本图集标注尺寸除注明外均以毫米为单位。

9.2 本图集中的铜防火门、木防火门、钢防火窗、木防火窗、钢防火卷带分

别为钢质防火门、木质防火门、钢质防火窗、木质防火窗、钢质防火卷帝的

简称.

9.3 防火门窗及卷帝的使用部位见附录三.

10 本图集参编单位:

上海森林特种钢门有限公司

上海宝产三和门业有限公司

北京光华安富业门窗有限公司

瑞中天明(北京)门业有限公司

上海加汇消防安全设备工程有限公司

上海开，顺海船特种门窗有限公司

石家庄市永庆建材木业有限公司

广东金刚玻璃科技股份有限公司

I 川自 队再 1川
|审核|顾伯趴在，t î峨障对|王祖先|挝皿 ~I设计|顾京曹|后在吉普| 页 I 9 
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GFM -钢防火门
BFM -不锈钢防火门
M1FM一木防火门

GFM1 -铜防火门
BFM1 -不铸钢防火n
M1FM1 一木防火门

曰

GFM2 -钢防火门
BFM2 -不锈钢防火门
M1FM2- 木防火门

GFM3 -钢防火门
BFM3 -不铸钢防火门
M1FM3-木防火门

GFM4 -钢防火口
BFM4 -不镑钢防火门
M1阳4一木防火门

G阳5-钢防火门
BFM5 -不铸钢防火门
M1阳5-木防火门

G阳6-钢防火门
BFM6 -不锈钢防火门
M1阳6一木防火门

G阳7-钢防火门
BFM7 -不铸钢防火门
M1FM7.一木防火门

GFM8 一钢防火门
BFM8 一不铸钢防火门
M1FM8一木防火门
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C20混凝土

5酬非。主持①

4厚防火膨胀密间条

① 

1.2"'1.5厚薄铜板 C20混凝土
/ 

铜板盖缝板
1.2",1.5 
厚薄铜板 ① 

r气"-...4厚防火膨胀密闭条

( 3 ) 
.2"， 1.5厚薄铜板

① 

① 

GFM、 BFM钢、不锈钢防火门构造

① 

12J609 
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1.2"' 1. 5厚薄铜板

4厚防火膨胀密闭条

4厚防火膨胀密间条

防火玻璃

① 
1.0厚薄铜压条 1.2"，1.5厚薄铜板

1.2"'1.5厚薄铜板 C20混凝土

① 。

。

① 

GFM1~9 ， BFM1~9钢、不锈钢防火门构造
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防火型偏心地弹簧上片

防火密封胶条

l11 I 

0
0
0寸
W

① 
防火密封胶条

1.5厚不锈钢或镀辞铜型材

1.5厚不锈钢或镀悻钢型材

1.2 厚不锈钢或镀悻钢型材

1.5厚不锈钢或镀辞铜型材

8厚铠智防火玻璃

防火垫块

防火型偏心地弹簧

① 

特点及防火性能:

表面处理:不锈钢框采用拉丝.镜光、砂面等表面处理;

钢框采用氟被喷涂.丙烯酸面漆、粉末喷涂等表面处理.

门高 :2100N5000mm.

1.5厚压型铜板 Ei z 

2厚镀辞铜型材

3犀压型铜板

自动防尘杆① 

① 且

① 

74 
172 

附
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GFM、 BFM钢、不锈钢防火玻璃门构造
注:本图为C类防火玻璃门 根据广东金刚玻璃科技股份有限公司资料编制.
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40 日 93

138 l ① 

1.8厚不锈钢或镀钟铜型材 四3
俨、

绝4甲防火中空玻璃 ① 
1 厚不锈钢或镀悻铜型材

2.5悍不锈钢或镀悻铜型材

防火垫块

1"") 
σ3 

① 6+12A+6 ( 2 J 防火密封肢
铠饵防火中空玻璃 '-./ 

ST4.2六角法兰面自钻自攻螺钉
1.8厚不锈钢或镀悻铜型材

不锈钢或镀钟钢材质
也壁拉圭

旦旦位型材
寸
∞

∞h
 

93 ~ 三①

特点及防火性能:

表面处理:不铸钢框采用拉丝、镜光、
砂面等表面处理·钢框采用

氟被喷涂、丙烯酸面漆、

粉末喷涂等表面处理.

门高: 21 OO rv 5000mm. 
80 ~ 

注:本图为C类防火玻璃门 根据广东金刚玻璃科技股价有限公司资料编制.
GFM 、 BFM钢、不锈钢防火中空玻璃门构造
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带亮门立口缝隙及
铁脚连接位置立面

120x25x3连接铁脚

①中立口

带亮门立口缝隙及
铁脚连接位置立面

铜柱 120x25x连接铁脚

①中立口
注:适用钢筋混凝土墙·混凝土空心砌块墙(门两侧的空心砌块用混凝土填实) : 

或钢筋混凝土构造柱.砖墙·其他轻型防火隔墙(两制做钢筋混凝土构造柱) • 

C20混凝土

120x25x3连接铁脚

@ 边立口
12J609 

35 

附
录

www.weboos.com



洞口尺寸

框口尺寸

4问5 严f
侧
一
则
同

45严，45

1800 

1780 

45且 1690 ~45 

11 11 

m
-
m一侧

kd 
a

斗比
T
H
H
H
"

模
压
防
火
门
二
管
井
防
火
门

omON OOFN 

o
m问
N

O
O寸
N

。
寸O
N

矿3

。
寸
问
时

M1FM-0821 

M1FM-0824 

M1FM-0921 

M1FM-0924 

M1FM-1021 

M1FM-1024 

M1FM-1221 

M1FM-1224 

M1FM-1521 

M1FM-1524 

M1FM-1821 

M1FM-1824 

M1FM-2121 

M1FM-2124 

omUN oohN 

。
寸O
N

L1") 

M1FM-0827 M1FM-0927 M1FM-1027 

附
录

M1FM-1227 M1FM-1527 M1FM-1827 M1FM-2127 

www.weboos.com



防烟条 防火材料

① 
防火材料 防火材料

① 

① ① 

防烟条 防火材料

① 

① 

① 

① 
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4厚防火膨胀密闭条
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注:铜门框安装详图见本固集第35页.
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C20混凝土
4厚防火膨胀密闭条

防火材料

①①① 

4厚防火膨胀密问条

1. 2N1.5厚薄铜板 C20混凝土
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C20混凝土 4厚防火膨胀密闭条

① 

① 

1.2"， 1.5厚薄铜板

。
4厚防火膨胀密闭条

注:钢门框安装详图见本图集第35 页。

叫土。 nua
>

nu-
户
。
石
。

lJ-FO nL-1-
YFM1"'YFM6钢框模压板防火门构造附

录
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① 

① 

① 

① 

① 
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C20混凝土 4厚防火膨胀密间条

① 
1.2"'1.5厚璋铜板 1.0.厚薄钢压条 1.2"'1.5厚薄铜板

叫① ① 

1.2"'1.5厚薄铜板 C20混凝土

膨@

① 

① 

① 

盟鸟 注:钢门框安装详图见本图集第35页.

YFM7型钢框模压板防火门构造 12J609 附
录
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120x80x6 预埋件

1号连擞脚

缝内填防火材料

①门框中立口

① 

①门框边立口

1号连接铁脚

M1FM 、 M2FM 、 YFM木防火门
洞口与门框连接安装详图

① 

注:
1. 木压条、木贴脸、筒子板的
规格及线型由设计自定.

2. 位于底层及潮湿房间门洞口
简子板内的墙基面应加做涂
料防潮.

3. 适用墙体:钢筋混凝土墙
混凝土空心砌块墙(门两侧
的空心砌块用混凝土填实) , 
或做钢筋混凝土构造柱.砖
墙其他轻型防火隔墙{两
制做铜筋混凝土构造柱) 0 

www.weboos.com



洞口尺寸

框口尺寸

阳
门

m
-
m一
阳
门

钢
防
火
门

CC>> o 
σ3 

Cp3 、」 。、

• 

」 |问 118 ~L 』止~ 4 」
L{) 

DMFM-0620 DMFM-0620 剖面

e电、护4 

CC>>
o FEc司、33 -4 σ3 

• C寸3、」r、4

L{) 

DMFM-0621 剖面

@I~I;L ~ω二~~ 注:
1. 本图为丙级防火木门.

2 所注的防火材料及木夹

剖面 板均由定点生产厂家提
供并负责加工制作成品

门，详见厂家说明. ①」阴阳

① 3. 门框与门洞连接固定铁

~l ~ 1 ;1 ~I 士 1 ~l = l~l 件详见本图集第72页.

言C~ DMFM管道井木防火门构造 l脚 I 12J609 I 旦
DMFM-0615 剖面

www.weboos.com



l 虚线示边立口

① 
C20混凝土

C20混凝土|

-回

nu-
L
立
一

均
吐
一

一
不
一

花
筑
一

南
跑
一

It--Lttlis --i 

面

注:
1. 本图为丙级防火铜门。

2. 门框与门洞连接固定铁

件详见本图集第 35页。
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洞口尺寸 600 900 1200 1500 1800 2100 

框口尺寸 570 870 1170 1470 1770 2070 

严f5 15t 870 ~15 15t 1170 ~15 1770 2070 

2| 巳| E 曰 口 E二3 I~ 4乡

GFC-0606 GFC-0906 GFC-1206o GFC-1550066 0 GFC-1806a GFC-2106a 
BFC-0606 BFC-0906 BFC-1206a BFC-1506a BFC-1806a BFC-2106a 
MFC-0606 MFC-0906 MFC-1206口 MFC-1506a MFC-1806a MFC-2106a 

L 口 I~ ~I 言 1 ~I 
~ 

GFC-0609 GFC-0909 GFC-1209a GFC-1509a GFC-1809a 
BFC-0609 BFC-0909 BFC-1209口 BFC-1509a BFC-1809a 
MFC-0609 MFC-0909 MFC-1209a MFC-1509a MFC-1809a 

E 日 D 言 1 ~I 
。 〈乡 4乡

GFC-0612 GFC-0912 GFC-1212a GFC-1512a GFC-1812a GFC-2112a 
BFC-0612 BFC-0912 BFC-1212口 BFC-1512a BFC-1812a BFC-2112a 
MFC-0612 MFC-0912 MFC-1212a MFC-1512a MFC-1812a MFC-2112a 

E 日言 1 ç; 1 
乡 今 ~ 乡

GFC-0614a GFC-0915a GFC-1215a GFC-1515a GFC-1815a GFC-2115a 
BFC-0614a BFC-0915a BFC-1215a BFC-1515a BFC-1815a BFC-2115a 
MFC-0614a MFC-0915a MFC-1215a MFC-1515a MFC-1815a MFC-2115a 

gls l 日 口 U 111 4乡 111 111 4乡

GBFFCC -06140 GFC-0918a GFC-1218a GFC-1518a GFC-1818a GFC-2118口
-0614a BFC-0918a BFC-1218a BFC-1518a BFC-1818口 BMFFCC--21180 

MFC-0614a MFC-0918a MFC-1218a MFC-1518a MFC-1818a 2118a 

GFC 、 BFC、 MFC
|附| 12J609 附

注 :0与b洞口相同但玻璃分格不同. 固定式钢、不锈钢、木防火窗选用图 录
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钢
防

洞口尺寸 600 900 1200 1500 1800 2100 

火 框口尺寸 570 870 1170 1470 1770 2070 
门

15严115 151870115 151117015 1470 1770 2070 

在 IIGGII ~ 1[;3 I 
GFC甲1206b GFC-1506b GFC-1806b GFC-2106b 
BFC-1206b BFC-1506b BFC-1806b BFC-2106b 
MFC-1206b MFC-1506b MFC-1806b MFC-2106b 

~C |曰~I~I 
GFC-1209b GFC-1509b GFC-1809b GFC-2109b 
BFC-1209b BFC-1509b BFC-1809b BFC-2109b 
MFC-1209b MFC-1509b MFC-1809b MFC-2109b 

~I~I 王 四
GFC-1212b GFC-1512b GFC-1812b GFC-2112b 
BFC-1212b BFC-1512b BFC-1812b BFC-2112b 
MFC-1212b MFC-1512b MFC-1812b MFC-2112b 

+ 

言|号| 主
GFC-0614b GFC-0915b GFC-1215b GFC-1515b GFC-1815b 
BFC-0614b BFC-0915b BFC-1215b BFC-1515b BFC-1815b 
MFC-0614b MFC-0915b MFC-1215b MFC-1515b MFC-1815b 

~I~I 同
GFC-0614b GFC-0918b GFC-1218b GFC-1518b GFC-1818b 
BFC-0614b BFC-0918b BFC-1218b BFC-1518b BFC-1818b 
MFC-0614b MFC-0918b MFC-1218b MFC-1518b MFC-1818b 

(!C"ρ 口Eρ UC"户

附 注 :0与b洞口相同但玻璃分格不同.录

www.weboos.com



-p 11 -p 

1( SE 
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。 ① 
叫
丁
」① 100 

注:

1. 窗框料尺寸在厂家略有差异.
2. 防火玻璃有复合型及铠饵防火玻璃等，其厚
度与玻璃品种、构造反耐火极限有关，一般
为16 rv30mm厚.

钢
防
火
门

附
录
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防火材料

防火材料

① 

① 

① 

12J609 
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洞口尺寸 600 900 1200 1500 1800 2100 

框口个配 m ! 口γ11m7ηγ7
151870115 15111701151 1470 15 I 1511770fV I , v1 

E 口gl~1 PGFC-0609K PGFC-0909K PGFC-1209K PGFC-1509K PGFC一1809K PGFC-2109K 
PBFC-0609K PBFC-0909K PBFC-1209K PBFC-1509K PBFC-1809K PBFC-2109K 
PMFC-0609K PMFC一0909K PMFC-1209K PMFC-1509K PMFC-1809K PMFC-2109K 

ζ 口 口言 I ~I 
PGFC-0612K PGFC-0912K PGFC-1212K PGFC-1512K PGFC-1812K 
PBFC-0612K PBFC-0912K PBFC-1212K PBFC-1512K PBFC-1812K 
PMFC-0612K PMFC-0912K PMFC-1212K PMFC-1512K PMFC-1812K 

L 口言|号|
PGFC-0614K PGFC-0915K PGFC-1215K PGFC-1515K PGFC-1815K PGFC-2115K 
PBFC-0614K PBFC-009911 5K PBFC-1215K PBFC-1515K PBFC-1815K PBFC-2115K 
PMFC-0614K PMFC-0915K PMFC-1215K PMFC-1515K PMFC-1815K PMFC-2115K 

ohh 
o
o∞
 

PGFC-1218K 
PBFC-1218K 
PMFC-1218K 

PGFC-1518K 
PBFC-1518K 
PMFC-1518K 

PGFC-1818K 
PBFC-1818K 
PMFC-1818K 

PGFC-0614K 
PBFC-0614K 
PMFC-0614K 

PGFC-0918K 
PBFC-0918K 
PMFC-0918K 

附
录
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4厚防火膨胀密闭条

1.5厚薄铜板

出
① 

① 

① 

PGFC 、 PBFC平开钢、不锈钢防火窗构造

www.weboos.com
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L(") 
L(") 

90.5 
76 

UT 

0
0
0问u
w

// 

55 

① 

6"，12铠智防火玻璃

特点及防火性能:

表面处理:不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理·钢框

采用氟被喷涂、丙烯酸面漆、粉末喷涂等表面处理.

窗高: 600"'3000mm. 

55 

① ① 

① 

1.5厚不锈钢或镀悻铜型材

ST4.2六角法兰面
自钻自;攻螺钉

6"'12铠钊防火玻璃

的
-
m
=←

寸

c、也

55 

// 

Ilf、I
Z武

GFC平开、固定钢防火窗构造注:本图为C类防火窗，根据广东金刚玻璃科技股份有限公司资料编制.
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情
小
门
卷
帘
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侧
m
l在市

pH 
2队

124 

80 

// 

1.8厚不锈钢或镀钟铜型材l

内开内倒五金系统

1.8 厚不锈钢或镀铸铜型材

断热型材

防火密封胶条

1.8厚不锈钢或镀钟铜型材

M4:沉头螺钉
。。、、

问:1川
饵防火中空玻璃

① 
65 

75 
1 

。 ① 
防火密封胶条

盖全金型盘 ① 65 

ST4.2自攻螺钉
特点及防火性能:
热工性能 :Kζ 2.0Wj (m2.K) . 
隔声性能: Rw~35dB. 
表面处理:不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理.
钢框采用氟破喷涂.丙烯酸面漆、粉末喷涂等表面处理.

窗高 :600N3000mm.
① 

注:本图为C类防火窗，根据广东金刚玻璃科技股份有限公司资料编制.

82 

12J609 
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113 

∞h
 

-
寸
由

112.5 

87.5 

「

L 0
0
0问u
w

① 
内开内倒五金系统ST4.2六角法兰面自钻自攻螺钉

G 
// 

严严1
旺3
卜、

3+9A+6+9A+3 

防火密封胶条

64 

1.5厚不锈钢

或镀悻铜型材

① 

M4沉头自攻螺丝

特点及防火性能:

热工性能 :Kζ2.0W/<m2 .K).

隔声性能: Rw~35dB. 
表面处理:不锈钢框采用拉丝、镜光、砂面等表面处理.
钢框采用氟破喷涂、丙烯酸面漆.粉末喷涂等表面处理.
窗高: 600rv 3000mm. 

防火密封胶条

1.5厚不锈钢或镀钟铜型材空

2.5厚不锈钢或镀钟铜型材

1 厚不锈钢或镀悻铜型材

① 

1.5厚不锈钢
或镀辞铜型材

① 
附
录注:本国为C类防火窗，根据广东金刚玻璃科技股份有限公司资料编制.
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C20混凝土

C 

C20 混凝土

。

。
注-

1 适用钢筋混凝土墙，混凝土空心砌块墙(窗两侧的空心砌块用混凝土填实) , 
砖墙 其他轻型防火隔墙(两侧做钢筋混凝土构造柱)。

2 连接件①的中距为500'"700mm. 

G 

@ 

@ 

什

一一日-

G 

GFC 、 BFC钢防火窗洞口安装详图

制
防
火
门

附
录

www.weboos.com



钢
防
火
门 GFJ钢防火卷帘选用要点

钢防火卷帝系根据《钢质防火卷帝通用技术条件)) GB141 02- 2005 

及相关企业标准设计制作 系由市板、导轨、座板、门棉、箱体、卷帝

板及控制箱所组成的能满足耐火极限和热辐射强度的卷帘。按《建筑设

计防火规范)) GB50016 规定做为防火分区分隔时，卷带两侧应设置

独立的闭式自动喷水系统保护 喷水延续时间不小于3.0h 愤水强度不

小于 0.5L j( s'm) ，唤头问距应为 2m 至 2.5m，喷头距卷帘的距离宜为

0.5m , 

该卷带有电动、手动及自动三种操作方式。控制箱设置烟感、温感

控制系统 既能独立动作又能由消防中心联动进行自动控制 并具有使

卷帝启阅、两步下降等自动控制功能。

1 适用范围

适用于民用建筑和工业建筑的防火分区分隔 洞口最大尺寸 宽为

18000mm，高为 9000mm ，
2 技术性能指标

2.1 耐火性能: F2.0 、 F3.0 。

2.2 漏烟量 [m 3 / (m2 , min)J :ζ0.2 。
常用洞口尺寸及技术参数

洞口宽度 (W) 洞口高度( H) 卷机功率 卷轴直径 卷帝箱总重量 箱罩高度 箱罩宽度
(mm) (mm) (W) (mm) (kg ) (mm) (mm) 

W._<36 00 Hζ3600 250 Ø140 600 500 600 

3600<W~4800 3600<H~3900 370 Ø140 700 550 650 

4800<W~6000 3900<H~4500 550 Ø165 800 650 800 

6000<W~9000 4500<H~51 001 750 Ø219 1200 800 1000 
附
求

2.3 启闭速度( mm/min) 2000"'7500 , 

2.4 主要技术参数见上表。

3 导轨规格尺寸(见下表)
导轨规格尺寸表 (mm)

洞口宽度 (W) 导轨深度 帘板嵌入导轨深度

W~3000 75 45 

3000<W~5000 80 50 

5000<W~9000 90 60 

9000<W~12000 120 80 

12000<陈18000 150 100 

4 安装要求
4.1 防火卷带与墙体的安装固定可采用预埋铜板焊接或用胀锚螺栓连接e

墙体应为钢筋混凝土墙 如系轻型砌块墙则在洞口两侧!在钢筋混凝土构

造柱。

4.2 卷带导轨应与地面垂直。导轨与预埋件焊接，焊接高3mm;每条焊

缝长3mm ，间距 50Omm;焊接处应清除焊渣并补刷涂料。

4.3 按钮盒距楼地面面层约 1300mm ，

4.4 控制箱应安装在卷门机附近以便维修连接导线不得外露，接地要

可靠。

www.weboos.com
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GFJ钢防火卷帘选用表 防
火
n 

干\飞
卜一一一一-

2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 
木
líJJ 
火

2400 GFJ1-2424 GFJ1-2724 GFJ1-3024 GFJ1-3324 GFJ1-3624 GFJ1-3924 GFJ1-4224 GFJ1-4524 GFJ1-4824 GFJ1-5124 GFJ1-5424 i'l 
J2-2124 GFJ2-2424 GFJ2-2724 GFJ2-3024 GFJ2-3324 GFJ2-3624 GFJ2-3924 GFJ2-4224 GFJ2-4524 GFJ2-4824 GFJ2-5124 GFJ2-5424 

2700 GFJ1-2127 GFJ1-2427 GFJ1-2727 GFJ1-3027 GFJ1-3327 GFJ1-3E6E 27 GFJ1-3927 GFJ1-4227 GFJ1-4527 GFJ1 一4827 GFJ1-5127 GFJ1-5427 E火装「小h j 
GFJ2-2127 GFJ2-2427 GFJ2-2727 GFJ2-3027 GFJ2-3327 GFJ2-3 GFJ2-3927 GFJ2-4227 GFJ2-4527 GFJ2-4827 GFJ2-5127 啤lGMFJ1z-E5坐43Z0 

3000 GFJ1-2130 GFJ1-2430 GFJ1-2730 GFJ1-3030 GFJ1-3330 GFJ1-3630 GFJ1-3930 GFJ1-4230 GFJ1-4530 GFJ1-488330 0 GGFFJJ21--513O GFJ2-2130 GFJ2-2430 GFJ2一2730 GFJ2-3030 GFJ2-3330 GFJ2-3630 GFJ2-3930 GFJ2-4230 GFJ2-4530 GFJ2一4 5130 
3300 ||GGFFJJ2 1-2133 GFJ1 一2433 GFJ1-2733 GFJ1-3033 GFJ1-3333 GFJ1-3633 GFJ1-3933 GFJ1-4233 GFJ1-4533 GFJ1-4833 GFJ1-5133 GFJ1-5433 

-2133 GFJ2-2433 GFJ2-2733 GFJ2-3033 GFJ2-3333 GFJ2-3633 GFJ2-3933 GFJ2-4233 GFJ2-4533 GFJ2-4833 GFJ2-5133 GFJ2-5433 
3600 GFJ1-3636 GFJ1-3936 GFJ1-4236 GFJ1-4536 GFJ1-4836 GFJ1-5136 GFJ1-5544336 6 

GFJ2-3636 GFJ2-3936 GFJ2-4236 GFJ2-4536 GFJ2-4836 GFJ2-5J36 GFJ2一

3900 GFJ1-4539 GFJ1-4839 GFJ1-5139 GFJ1-5439 
GFJ2-4539 GFJ2-4839 GFJ2-5139 GFJ2-5439 

4200 卜一一一 一一←一一一一一一一一一一 ←一一
GFJ1-5142 GFJ1-5442 

阮井火{UU l 
GFJ2-5142 GFJ2-5442 

亿~ 5700 6000 6300 6600 6900 7200 7500 7800 8100 8400 8700 9000 
卜~-一一-一一

2400 
火

2700 
'"囱可

3000 

3300 

3600 

!份H1在1j f 1 
3900 

4200 

4500 但!川

时 γ 
4800 卷

少可

5100 

注: 1. 防火卷帝的断面用料尺寸、洞口预埋件及安装装饰详见本图集第94"'95页. GFJ钢防火卷帘选用表 图集号 12J609 iiH 
习R

2.GFJ1 为墙侧装 GFJ2为墙中装. 协」王祖先 JJ.)!tJJ制i 顾俩在，1 1艳阳顾柑怪叫 页 87 
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GFJ2 (中装)平面图
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GFJ钢防火卷帘立面图

GFJ钢防火卷帘平、立、剖面图

注: 1. 诙防火卷帝的断面用料尺寸，洞口预埋件及安装装饰详见本图集第94"'95页.
2. 中装卷帝的洞口宽为w+ (400叫 000) (略大于卷帝箱长度) ，其导轨的圄
定及封闭由卷帘生产厂家配套解决.

GFJ1 (侧装)平面图
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帘根型式与规格

名称 带板型式 板厚(mm)

单片帘板 fL2f司 1.0 

单片帘板 f= 汗司
单片带板 ~ 主 1.0 

严整与司复合

夹芯帘板 0.8 1.0 
85 

4略呼道复合

夹志审板 0.8 1.0 

技术要求:

1. 帝板型式选用与卷帘防火等级及门洞口大小有关.

2复合夹芯帝板的夹志材料为硅酸铝矿棉或岩棉.

3.带板为镀钟铜板或彩铜板.

4.图示为五种常用带板型式在厂家产品有所差异

详见具体产品技术资料.

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

TFJ水雾式钢特级防火卷帘选用要点

水雾式钢特级防火卷带系根据《铜质防火卷带通用技术条件》

GB 14102-2005 及有关企业标准设计制作.为保证其防火功能又节约

消防用水，将喷水系统改为水雾系统，该系统采用切向鞭涡式喷头将水雾

化到 0.1mm左右的水珠喷向帝面，使之强行冷却，其用水量比喷淋式大为

减少，节约用水效果十分明显.

水雾能消除烟气、降低环境温度 为人员疏散提供更多时间.水雾还

可对卷带传动部分及电控箱实行冷却 使其在火灾状态下能有效地运行.

1. 适用范围:适用于以卷帝背火面温升为限定条件(平均温升~140'C

最高温升 ζο180'C ， )耐火极限》泸兑3王.0伽h，不设自动喷淋的防火分区分隔.洞

口最大尺寸宽为 9000mm 高为 6000mm.

2.技术性能指标:采用各层消防栓系统供水最佳压力为 O.4MPa 布置

到卷带侧面，布置到卷带侧面，布水强度为0.3m/(m.h)，愤头中距 300'"
400mm ，喷头与帝面的距离为 600'"700mm. 

2.1 耐火性能: F3.0. 

2.2 热辐射强度( W/cm2) :ζ0.96. 

2.3 启间速度( mm/min) : 2000",9000. 

水雾系统设有"机械式温感释放装置"即使在停电时卷帝也不下降

探头失灵、电磁间失效时 当现场温度达到 68'C ..温感玻球自爆"水雾愤

头即开始工作抑制火势蔓延。

TFJ水雾式钢特级防火卷帘选用要点

t问
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*
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附
斗<.
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GFJ钢防火卷帘立面图

率ZM山←
重塑鲤 1.1 j , I 

75rv 150 112QOrv 500 

τ1 

200rv 5DOI I 75rv 150 

4Y5. 5aY6. 6趴 11
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卷帘箱位置

4 二」
..1J 2ι 。

洞口宽 W T寸 洞口宽W+(400 N1000) 

12J609 

88 

GFJ2 (中装)平面图

注: 1.该防火卷帘的断面用料尺寸，洞口预埋件及安装装饰详见本图集第94rv 95页.
2. 中装卷帘的洞口宽为w+ (400叫 000) (略大于卷审箱长度) I其导轨的固
定及封闭由卷带生产厂家配套解决.

GFJ1 (侧装)平面图
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帘板型式与规格

名称 帘板型式 板厚( mm) 

单片带板 f 功当司 1.0 

单片帘板 f-9~司
单片帘板 ~ 主 1.0 

件些主复合

夹芯帘板 0.8 1.0 
85 

何町复合

夹芯带板 0.8 1.0 

技术要求:

1.带板型式选用与卷带防火等级及门洞口大小有关.

2复合夹芯带板的夹志材料为硅酸铝矿棉或岩棉.

3.带板为镀钟铜板或彩铜板.

4.图示为五种常用审板型式各厂家产品有所差异

详见具体产品技术资料.

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

TFJ水雾式钢特级防火卷帘选用要点

水雾式钢特级防火卷带系根据《钢质防火卷帘通用技术条件》

GB 14102-2005 及有关企业标准设计制作.为保证其防火功能又节约

消防用水，将喷水系统改为水雾系统，该系统采用切向旋涡式喷头将水雾

化到 0.1mm左右的水珠愤向帝面，使之强行冷却，其用水量比喷淋式大为

减少，节约用水效果十分明显.

水雾能消除烟气、降低环境温度 为人员疏散提供更多时间.水雾还

可对卷带传动部分及电控箱实行冷却 使其在火灾状态下能有效地运行.

1.适用范围:适用于以卷带背火面温升为限定条件(平均温升~140'C

最高温升 ζ~180'C， )耐火极限》泸兑3王.Oh，不不设自动喷淋的防火分区分隔.洞

口最大尺寸宽为 9000mm 高为 6000mm.

2.技术性能指标:采用在层消防栓系统供水最佳压力为 0.4MPa 布置

到卷带侧面，布置到卷带侧面，布水强度为0.3m;(m.h)，喷头中距 300"，
400mm ，喷头与帝面的距离为 600'"700mm. 

2.1 耐火性能: F3.0. 

2.2 热辐射强度( W/cm2) :ζ0.96. 

2.3 启闭速度( mm/min) : 2000"'9000. 

水雾系统设有"机械式温感释放装置"即使在停电时卷帝也不下降

探头失灵、电磁阅失效时，当现场温度达到 68·cf温感玻球自爆"水雾喷

头即开始工作抑制火势更延.

TFJ7.k雾式钢特级防火卷帘选用要点

ír耳
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录
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TFJ水雾式钢特级防火卷帘选用表

W 
2100 2400 2700 3000 3300 

5700 6000 6300 6600 6900 

5100 ←一一一

|削 l 注: 1. 防火卷帝的断面用料尺寸、洞口预埋件及安装装饰详见本图集第94"'95页.
录 I 2. TFJ1为墙侧装， TFJ2为墙中装.

3600 3900 

7200 7500 

4200 4500 4800 5100 5400 
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TFJ水雾式钢特级防火卷帘立面图

J
四 2-2 1-1 洞口宽 W
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200N5DOII 75N150 
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卷帘箱位置
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洞口宽W+(400叫000)

TFJ2 (中装)平面图

注: 1. 该防火卷帘的断面用科尺寸、洞口预埋件及安装装饰详见本图集第94"，95页.
2. 中装卷带的洞口宽为w+ 悦。0 f'V 1 000) (略大于卷帘箱长度) ，其导轨的固
定及封闭由卷帘生产厂家配套解决.

TFJ1 (侧装)平面图
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E I WFJ水雾式无机纤维复合特级防火卷帘选用要点
fj | 该防火卷带帝面由防火布、硅酸铝毡及装饰布等组成其纵向设有 荷载作用下不会变形脱轨. 协带具有挡烟功能、抗锈蚀、耐制、

中距小于1500mm 的钢丝绳以保证其抗拉强度·横向设有中距 3001" 抗老化、遇火不易变形、 结构简单、重量轻、安装简便、价格较低等
600mm的钢带其两端折弯并伸入导轨以保证其侧向刚度保证在风 特点.其适用范围及技术性能指标等均见TFJ 型特级防火卷帝。

WFJ水雾式无机纤维复合特级防火卷帘选用表

3900 

4200 

4500 

州
-
m
-
m
-
m
-
m

附
录

注: 1. 防火卷帘的断面用料尺寸，洞口预埋件及安装装饰详见本图集第 941" 95 页.
2. WFJ1为墙侧装 WFJ2为墙中装.
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注: 1. 该防火卷帘的断面用料尺寸，洞口预埋件及安装装饰详见94"'95页.
2. 中装卷帘的洞口宽为w+ 悦。。叫 00ω( 略大于卷帘箱长度)
其导轨的固定及封间由卷帘生产厂家配套解决.
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1: 2.5 水泥砂浆拌面
0.8 厚彩色铜板

-40X4扁钢

。彩色钢板装修①不锈钢板装修

1: 2.5 水泥砂浆抹面

。铝合金板装修。花岗石板装修。大理石板装修
0.6 厚不锈钢板
或 2 厚铝合金板

ζ50X5角钢

L=100@500 

10"'12 厚花岗石板
或大理石板

ζ50X5 角钢

。水泥砂浆装修 。不锈钢板装修。铝合金板装修①花岗石板装修。大理石板装修
I GFJ 、川、 WFJ单导轨安装装饰节点 | 
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①不锈钢板装修@铝合金板装修①花岗石板装修@大理石板装修。水泥砂浆装修
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①不锈钢板装修@铝合金板装修①花岗石板装修@大理石板装修
卷帘箱顶板

①水泥砂浆装修

附
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GFJ 、 TFJ 、 WFJ单导轨安装装饰节点
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~ I SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘选用要点
台 | 双轨无机纤维复合特级防火卷帘系由两道防火树组成，其中间间 求.因此完全可供消防用水.

隔为200"'500mm，该空气层增强了卷帝的防火隔热性能.该卷帘不需 双轨无机纤维复合特级防火卷带帝面构造同WFJ型特级防火卷帝，适用
要水幕保护也不需要水雾保护即可达到特级卷带的全部防火技术要 范围及技术性能指标等均见TFJ 型特级防火卷帘.

SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘选用表

卿
一
侧
一
刷
一
侧

-
m

附
录 注: 1. 防火卷帘的断面用科尺寸，洞口预埋件及安装装饰详见本困集第98"'99页.

2. SWFJ1为墙倒装， SWFJ2为墙中装.

SWFJ双
特级防火卷帘选用要点及选用表

www.weboos.com
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SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘立面图

11 

又

士
阳
性
口
要

1-1 2-2 

支盟盟 Tl 
了 一一-一一一一_L二一一__一一一___一___

一一_____J

卷帝箱位置

一一一一_L二二二一一一一一-

牛J
洞口宽W+(400叫 000)

1..J 
洞口宽 W

SWFJ1 (侧装)平面图 SWFJ2 (中装)平面图

注 1. 诙防火卷帝的断面用料尺寸洞口预埋件及安装装饰详见本图集第98"'99页。

2 中装卷帝的洞口宽为w+ (4001"-' 1000) (略大于卷帝箱长度) 其导轨的 I SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘构造
固定及封闭由卷市生产厂家配套解决。

附
录
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钢
防
火
门

1: 2.5 水泥砂浆抹面

10阳12厚花岗石板

或大理石板

。o
m
Z
O
O
N

￠10 膨胀螺栓

L=100@500 

。
o
m
Z
O
O
N

0.6 厚不锈钢板
或2厚铝合金板

一一~
槽型焊接铜框

①花岗石板装修@大理石板装修①不锈钢板装修@铝合金板装修①水泥砂浆装修

附
录
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7o , 200"'500 ， 75"'15ο 且

I 1 1 
0.8 厚彩色铜板

70 且 200"'500 , 75"'150 , 

1 1 
0.6 厚不锈钢板
或 2 厚铝合企板

铜连接固定件/川
由厂家提供~/-//.

0.8 厚彩色铜板 防火材料

7o [ 2∞"'500 [75"'1叫

C20细石

混凝土填充

o • 

0.6 厚不锈钢板

或 2厚铝合金板

|70 [ 200"'500 175"'150 [ 

厚花岗石板

或大理石板

l70 [ 200",500 175"'1501 

钢
防
火
门

①彩色钢板装修 ①不锈钢板装修@铝合金板装修①花岗石板装修@大理石板装修

附
录
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E l KGFJ带平开小门钢防火卷帘选用要点
火 l

门 l 该防火卷带用于需设疏散门的部位在接收火警信号后卷带关闭 处于常闭状态.平开门型号及卷带型号需在本图集中男选并在设计图中

附
录

实现防火隔断.行人可通过平开小门疏散由于闭门器的作用平开小门 注明.其洞口最大宽度为9000mm 高度为 6000mm.

KGFJ 带平开小门钢防火卷帘选用表

2700 I 3000 I 3300 I 3600 3900 I 4200 I 4500 I 4800 I 5100 I 5400 I 5700 I 6000 I 6300 I 6600 

6000 

注:防火卷帝的断面用料尺寸洞口预埋件及安装装饰详见本图集第102"'104页。
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口
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18 
e叫

rT 

工
惚
口
畴。O

F
N

一」
l1.. 洞口lw ll.. 

3-3 KGFJ带平开小门钢防火卷帘立面图 2-2 

注:防火卷帝的断面用料尺寸，洞口预埋件及安

装装饰详见本固集第102"'104页.

卷帘箱位置W-1120 

W 

1-1 KGFJ带平开小门钢防火卷帘构造

钢
防
火
门

工
幢
口
要

附
录
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钢
防
火
门

附
录

140",215 

。水泥砂浆装修
C20混凝土 口120x120x4 或

2c120x4方铜管立柱

0.8 厚彩色铜板

~[ 

155 

① 

目10时①
啤哩国 L

: 1-1 00x1 00x6@500 

4 厚防火膨胀
密闭条

1.2"'1.5厚薄铜板

1.0 厚铜板压条

事ll5

①彩色钢板装修 ①水泥砂浆装修

www.weboos.com



叫
二
叫

Ø2 

0.6厚不锈钢板
或2 厚铝合企板

0.6厚不锈钢板
或2 厚铝合金板

哥罪羊叫O阳

同坠U Y212告:
①不锈钢板装修G铝合金板装修

C20 混凝土 口120x120x4 或
2[120x4万铜管立柱

0.6厚不锈钢板
或2 厚铝合金板 1.2"'1.5厚薄铜板

s仁

或2 厚铝合金板

①不锈钢板装修
@铝合金板装修

一司
5"'150 0.6 厚不锈钢板

或2 厚铝合金板

①不锈钢板装修
@铝合金板装修

1.0 厚铜板压条
0.6 厚不锈钢板
或 2厚铝合金板
防火材料

① 

12J609 

103 

附
录
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。花岗石根装修G大理石板装修
C20 混凝土 点焊 口120x12CJx4 或

2[120x4方铜管立柱

0.6厚不锈钢板
或2 厚铝合金板

侧
平
卷
山
市 ①均由装修
θ铝合金板装修

①花岗石板装修
@大理石板装修 12J609 

104 

附

刊5

① 

国1.0厚薄铜板
血些国告 ① 

www.weboos.com



CGFJ侧向钢防火卷帘选用要点

制
防
火
门

侧向钢卷帘系根据《钢质防火卷帘通用技术条件 >>GB 14102一2005

及相关企业标准设计制作其特点是将卷带箱坚立放置在楼地面上帝

板悬挂在上方导轨内 靠滚轮沿导轨运动实现卷带启闭 导轨可为直线

或曲线地面无导轨.

1 适用范围

适用于大跨度洞口及曲线形饱问场合的防火隔断 如中庭、地下

停车库等场所.

2 技术性能指标

卷带平均运行速度( mm/min ) : 2000N12000 

耐火性能: F3.0 

最大洞口宽度 (mm) :ζ40000 

最大洞口高度 (mm) :ζ6000 

最小弯曲半径 (mm) : ~ 800 

卷帝启间运行平均噪声 (dB) : 75 

耐风压强度 (Pa) : ~ 784.5 

导轨高度 (mm) : 150 

带板距地面缝宽 (mm) : 20 

3 主要技术参数(见右表)

4 选用要点

4.1 在平面图上确定侧向卷带轨道的平面形状及几何尺寸 计算出洞口

宽度 据此选择卷帝箱规格尺寸.为缩短启问时间，洞口宽度宜小于:或

等于24000mm.

4.2 当洞口宽度超过24000mm时 应优先选用两撞对开卷帝.

4.3 曲线卷带其最小弯曲半径应大于或等于800mm.

4.4卷带门有效通行高度=卷带箱高度- (200N400m叫.

4.5 卷帝箱直用砌体或其他装饰材料饰面 因此在卷带箱周围应留有不小

于50mm的空间.并在卷帝箱体的饰面层上设置(宽 x 高)为 600mmx

1200mm的检修|丁.

4.6 当洞口宽大于20000mm时每隔10000mm如一台辅助卷机.辅助

卷机与拨轴同步运行将卷带拨出.

4.7 设计选用中应注明耐火等级如卷带用于外墙应注明卷带抗风压值.

主要技术参数

洞口宽度W 洞口高度 H 卷串箱长度 卷串箱宽度 卷带箱总重量 电机功率
(mm) (mm) A (mm) B (mm) (kg ) ( W) 

8000 3000N6000 1100 900 1300N2600 550 

16000 3000N6000 1300 1100 2000N4000 

24000 3000N6000 1500 1200 3000N6000 750X2 

32000 3000N6000 1700 1400 4000N8000 750X21 

40000 3000阳 6000 2000 1600 1450川O?I ~叫

附
录
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CGFJ1侧向钢防火卷帘选用表

6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 

CGFJ1-6024 1 CGFJ1-9024 ICGFJ1-12024 ICGFJ1-15024 ICGFJ1-18024 1 CGFJ1-21 024 ICGFJ1 -24024 1 CGFJ1-27024 -30024 1 CGFJ1-33024 I CGFJ1-36024 ICGFJ1-

CGFJ1-6027 1 CGFJ1-9027 ICGFJ1-12027ICGFJ1-15027 ICGFJ1-18027 ICGFJ1-21027 ICGFJ1 -24027 ICGFJ1-27027 ICGFJ1-30027 ICGFJ1-33027 ICGFJ1-36027 ICGFJ1-

3000 1 CGFJ1-6030 1 CGFJ1-9030 ICGFJ1-12030 -15030 1 CGF J1-18030 1 CGF J1-21030 1 CGF J1-24030 1 CGF J1-27030 1 CGF J1-30030 1 CGF J1-33030 1 CGF J1-36030 1 CGF J1-39030 

3300 1 CGFJ1-6033 1 CGFJ1-9033 I CGFJ1-120331 CGFJ1-150331 CGFJ1-180331 CGFJ1-210331 CGFJ1-240331 CGFJ1-270331 CGFJ1-300331 CGFJ1-330331 CGFJ1-360331 CGFJ1-39033 

3600 1 CGFJ1-6036 1 CGFJ1-9036 ICGFJ1-12036 -150361 CGFJ1-180361 CGFJ1-210361 CGFJ1-240361 CGFJ1-270361 CGFJ1-300361 CGFJ1-330361 CGFJ1-360361 CGFJ1-39036 

9 3 900 / CGFJ • 6039/ CGFJ1-9039/CGFJ1-12 臼9/CGFJ • 15039/CGFJ1-18039/ ω FJ1-21 039 I ω FJ1-24039 ICGFJ1-27039 I CGFJ1-30039I ω FJ1-3303列叫9叫ICωGF阳J1-斗3元刷603列叫9叫|ω F阳J1-斗39ω03拍

位ω0∞o I Cω阳肌G町旧F刊肌J
4何50∞o I Cω町肌阳G町阳F刊阳J1←叫-斗6叫肌1-斗904附5叫|ω即肌阳F刊FJ1-斗-12η2叫ω肌川5切Oω叫喃|ω町肌刊J川80叫档|ω肌川肌1-21叫CωGF阳』仆川-斗-24叫ω肌阳肌1-27叫CωGFJ川0叫ω阳肌刊J川叫ωω肌F刊J川则ICGF川9阳
4800 I CGFJ1-6048I CGFJ1-9048ICGFJ1-1 20咽 ICGFJ1-150481ωFJ1-180481ωFJ1-210481 CGFJ1-240481 CGFJ1-270481 CGFJ1-300481 CGFJ1-330481ωFJ1-360481 CGFJ1-39048 

CGFJ2侧向钢防火卷帘选用表
防 H---皂 8000 10000 14000 16000 火
窗 2400 CGFJ2-8024 CGFJ2-10024 CGFJ2-14024 CGFJ2-16024 

2700 CGFJ2-8027 CGF J2-1 0027 CGFJ2-14027 CGF J2-16027 

3000 CGFJ2-8030 CGFJ2-10030 CGFJ2-14030 CGFJ2-16030 

3300 CGFJ2-8033 CGFJ2-10033 CGFJ2-14033 CGFJ2-16033 

3600 CGFJ2-8036 CGFJ2-10036 CGFJ2-14036 CGF J2 -16036 

3900 CGFJ2-8039 CGF J2 -10039 CGFJ2-14039 CGF J2 -16039 

4200 CGFJ2-8042 CGFJ2-10042 CGFJ2-14042 CGFJ2-16042 

4500 CGFJ2-8045 CGFJ2-10045 CGF J2 -14045 CGFJ2-16045 

4800 CGFJ2-8048 CGFJ2-10048 CGF J2-14048 CGFJ2-16048 

注 :1.防火卷帘的断面用料尺寸、洞口预埋件及安装装饰详见本图集第107rv 108页.
2.CG刊 1为带洞口的侧向钢防火卷帘 CG日2为不带洞口的钢防火卷帘.
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CGFJ1 侧向钢防火卷帘立面图
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板底或梁底
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防火肢性堵料
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或0.6 厚不锈钢板
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CGFJ2侧向钢防火卷帘立面图
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4同

PGFJ水平钢防火卷帘选用要点
lí}j 
火
n 

该防火卷帘主要作为自动扶梯口:或其他水平洞口的防火隔断 可减少 耐火性能: F3.0 木

隔断面积节省工程造价。 启闭速度( mr旷m;n) : 2000"'9000 
平w

, 火

技术性能指标: 运行(启闭)煤声 (dB): 75 n 

最大洞口宽度 (mm) ζ5000 电源:三相 380V, 50Hz 
1 钱防本!火丁最大洞口长度 (mm) ζ16000 卷带箱有不小于500mm x 500mm的维修孔

最小弯曲半径 (mm): R~ 600 
模

PGFJ水平钢防火卷帘选用表

T气之 3900 I 4200 I 4500 I 4800 I 5100 I 5400 I 5700 I 6000 I 8000 I 10000 I 12000 I 14000 I 16000 

1500 1 PGFJ-39151 PGFJ-42151 PGFJ-45151 PGFJ-48151 PGFJ一51151 PGFJ一54151 PGFJ-57151 PGFJ-60151 PGFJ-8015IPGFJ-100151 PGFJ-120151PGFJ一140151 PGFJ-16015 

1800 1 PGF,J-39181 PGFJ-42181 PGFJ-45181 PGFJ-48181 PGFJ-51181 PGFJ-54181 PGFJ-57181 PGFJ-60181 PGFJ-80181 PGFJ-1 00181 PGFJ-1201~ PGFJ-140181 PGFJ-16018 
ι一-一一

2100 PGFJ-3921 PGFJ-4221 PGFJ-4521 PGFJ-4821 PGFJ-5121 PGFJ-5421 PGFJ一5721 PGFJ-6021 PGFJ-8021 PGFJ-10021 PGFJ-12021 PGFJ-14021 PGFJ-16021 lí方
ι一 火

2400 PGFJ-3924 PGFJ-4224 PGFJ-4524 PGFJ-4824 PGFJ-5124 PGFJ-54241 PGFJ-5724 PGF,I-6024 PGFJ-8024 PGFJ-10024 PGFJ-1202 PGFJ-14024 PGFJ←1602~ 窗

2700 PGFJ-3927 PGFJ-4227 PGFJ-4527 PGFJ-4827 PGFJ-5127 PGFJ一5427 PGFJ-5727 PGFJ-6027 PGFJ-8027 PGFJ-10027 PGFJ-1202 PGFJ-14027 PGFJ-1602 L一一一一一一-

PGFJ一 1203C PGFJ一1603C
líjj 

3000 PGFJ-3930 PGFJ-4230 PGFJ-4530 PGFJ-4830 PGFJ-5130 PGFJ-5430 PGFJ-5730 PGFJ一6030 PGFJ-8030 PGFJ-10030 PGFJ-14030 火

3300 PGFJ-3933 PGFJ-4233 PGFJ一4533 PGFJ-4833 PGFJ一 5133 PGFJ-5433 PGFJ-5733 PGFJ-6033 PGFJ-8033 PGFJ-10033 PGFJ-1203 PGFJ-14033 PGFJ-1603 
卷
111 

3600 PGFJ-3936 PGFJ-4236 PGFJ-4536 PGFJ-4836 PGFJ-5136 PGFJ-5436 PGFJ-5736 PGFJ-6036 PGFJ-8036 PGFJ-10036 PGFJ… 1203( PGFJ-14036 PGFJ-1603E 川一
3900 PGFJ-3939 PGFJ-4239 PGFJ-4539 PGFJ-4839 PGFJ-5139 PGFJ-5439 PGFJ-5739 PGFJ-6039 PGFJ-8039 PGFJ-10039 PGFJ-1203~ PGFJ-14039 PGFJ-1603~ 

4200 PGFJ-3942 PGFJ-4242 PGFJ-4542 PGFJ-4842 PGFJ-5142 PGFJ-5442 PGFJ-5742 PGFJ-6042 PGFJ-8042 PGFJ-10042 PGFJ-1204; PGFJ-14042 PGFJ-1604i 卷yij 
• 

PGFJ-1604~ 7沟 二专4500 PGFJ-3945 PGFJ-4245 PGFJ-4545 PGFJ-4845 PGFJ-5145 PGFJ-5445 PGFJ-5745 PGFJ-6045 PGFJ-8045 PGFJ-l0045 PGFJ一1204~ PGFJ-14045 
1----- ←一

PGFJ-1604E 4800 PGFJ一3948 PGFJ-4248 PGFJ-4548 PGFJ一 4848 PGFJ-5148 PGFJ-5448 PGFJ-5748 PGFJ-6048 PGFJ-8048 PGFJ-l0048 PGFJ-1204E PGFJ-14048 

5000 PGFJ-3950 PGFJ-4250 PGFJ-4550 PGFJ-4850 PGFJ-5150 PGFJ-5450 PGFJ-5750 PGFJ-6050 PGFJ-8050 PGFJ-10050 PGFJ-1205C PGFJ-14050 PGFJ-1605C 

注:防火卷帝的断面用料尺寸、洞口预埋件及安装装饰详见本国集第110页. PGFJ水平钢防火卷帘选用要点及选用表 图集号 12J609 i耳!
求;

审核|王祖先」亘古IJ (J I刷刷岳 1 归自~I设计|顾京1庇玄普 页 109 
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附录一卷机功率表 附录二卷帘下缘构造图
w 
lí}J 
)< 

~ 号 CCPe、、3D 4 言 g pz C0WC3 3 3 3 CCC‘叫3 >a- CCK电23 护3 CC2D 3 2 言 CCC‘白3 2 3 8 g 俨c、、a αCC俨33 、3 2 22 g E> CCαC← D 3 。3 Cc鸣FF 3 ,:, - g CCCK• 3 3 3 3 卜一一一一

:;t 

12000 帘板 llJj 
)< 

11400 ←直塾 |←旦塾 f 10800 

事地面 日目 L4日 x40x4 口撞孟地面主主 ~ν / 4Dx咽x4 I 主f 
10200 叫N 楼地面 )< 

9600 币马』 f J 

v 不锈钢他 E 榜
8400 llJj 

7800 2J2kW 84 84 40x60x2 头

7200 ①不锈钢或 ①不锈钢包边 ①不锈时
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附录二 防火门窗设置部位规定

建筑或构件
应设防火门窗的部位 防火门等级 防火窗等级 规范及杂文

名称

丙类厂房内的弗公室休息室之间隔墙的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.3.5 

丙类革体储罐间的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.3.8 

厂房
乙类厂房与配电室隔墙上的窗(固定窗) A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.3.9 

商、了共仓库与*公休息室之间的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.3.10 

有爆炸危险区的楼梯间、室外楼梯或与相邻区联通处应设门斗 防火门要与楼梯间门错位设置 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.6.10 

地下、半地下厂房防火墙上的防火门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.7.3 

木结构建筑 附设在木结构住宅建筑中的机动车库、发电机阔、配电间、锅炉间隔墙上的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 11.0.6 

库房通向走道或楼梯的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.8.2 

库房 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)防火墙上的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.8.3 

库房与提升设施间的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 3.8.8 
←-一-

中庭门窗 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.3.2.1 

地下、半地下商店的防烟楼梯间的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.3.5 

歌舞厅 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉ok厅等隔墙上的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.4.9.5 

锅炉房、变压器室与其他房间之间的门、窗 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿 )5.4.12.3

锅炉房
锅炉房与储油阔的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.4.12.4 

•--
《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.4.13.2 柴油发电机房与其他部分间的门 A1.5 (甲)

rA1.5 ( lÎÏ) ←一一一-
柴油发电机房与储油罐之间的门 《建筑设计防火规范>> (报批稿 )5.4.13.3

一一一→
汽车库 汽车电梯厅的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.5.5 
一一一一 ←一←一一一-
高层病房楼 避难层隔墙的门 A1.5( 甲) 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.5.24.3 

A豆(王γ避难层 避难层的外窗 《建筑设计防火规范>> (报批稿) 5.5.24.6 

剧场 剧院舞台与观众厅之间的门 《建筑设计防火规范>> (报批稿 )6.2.1

咒卢叽J飞J 附录一 防火门窗设置部位规定 回集号 12J609 
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续前
钢
防

'k 

建筑或构件
n 

应设防火门窗的部位 防火门等级 防火窗等级 规范及条文
名称 木

防
27m<H <Ç54m的住宅建筑，每单元设一座疏散楼梯的户门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 5.5.26 火

H <Ç 33m 的住宅建筑，楼梯间不封闭时的户门 A1. 0( 乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 5.5.30 
n 
木装住宅建筑 H <Ç33m 的住宅建筑 封阳楼梯间前室宜果用常开防火门 户门为乙级防火门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 5.5.30 

H>27m 的住宅建筑、避难间的门、窗 A1.0( 乙) A1.0 (乙)或C1.0 《建筑设计防火规范> (报批稿) 5.5.32 防火

防火墙上的门窗，应为固定的或自动关阔的防火门窗 A1.5 (甲) A1.5( 甲) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.1.6
门

需防火封闭楼梯间
高层建筑、人多的公建、人多的丙类厂房、甲乙类厂房封闭楼梯间的门(向赢散方向开启) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.4.2.3 

除高层建筑，人多的公建、人多的丙类厂房外的其他建筑的封词楼梯间的门(可呆用双向弹簧门) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.4.2.3 

甲、乙夹生产部位和使用丙英液体的部位隔墙上的门、窗 A1.0( 乙) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.3.1 
特z 火有明火和高温的部位隔墙的门窗 A1.0 (乙) A1. 0( 乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.2.3.2

甲、乙、百英厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类的房间的门、窗 A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《建筑设计肯大规范> (报批稿) 6.2.3.3 

民用建筑内的附属库房、剧场后台的辅助用房隔墙的门、窗 A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.3.4 
防

除住宅建筑外，其他建筑内厨房的门、窗 A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.3.5 火
r囡公司

一、-级耐火等级建筑门厅的门、窗 A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.2.3.6

窗槛墙高度 <O.8m 且有自动喷水灭火系统的建筑的外窗 A1.0 (乙)此1.0 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.5 防

防火门窗 火

通风空调机房、变配电室开i句建筑内的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.2.6 卷
帘

消防控制室和其他设备房开向建筑内的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.6 

号前
电缆井、管道井、排烟道、排气道的门 AO.5 (丙) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.2.8

高层建筑址坡道前室的门 AO.5 (丙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.8 

电梯层门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.2.8
侧

双层幕墙中内侧幕墙上的外窗 A1.0 (乙)或C1.0 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.2.10 平
卷

封间楼梯间、首层扩大封闭前室的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.4.2.1 帘

附录- 防火门窗设置部位规定 固集号 12J609 
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钢
续前防

火
门

建筑或构件

木 名称
应设防火门窗的部位 防火门等级 防火窗等级 规范及杂文

防
医院 医疗建筑的产房、手术室等与附设托儿所等房间之间的门、窗 《建筑设计防火规范)(报批稿) 6.2.2 火 A1.0 (乙) A1.0 (乙)

门
疏散走遭遇向前室及前室通向楼梯间的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规菇)(报批精) 6.4.3.4 

木E 火 首层扩大前室的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范)(报批稿) 6.4.3.6 

地下、半地下室楼梯间首层的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.4.4 

通向室外疏散楼梯的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.4.5.4 

模防火 防烟楼梯间
疏散走道在防火分区处的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.4.10

防火隔间的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范> (报批稿 )6.4.13.2 、

管井防火门
防火分区至防烟前室的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范> (报批精) 6.4.14.5 
前室开向避难走道的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 6.4.14.5 

消防电梯
消防电梯前室的门 A1.0 (乙) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 7.3.4.4 

防
消防电梯井、机房与相邻电梯的门 A1.5 (甲) 《建筑设计防火规范> (报批稿) 7.3.5 

火 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火荆储瓶室、变配电室、通信机房、通凤和空调机房
窗

人防 及可燃物存放量平均值超过 30kg/m 2 火灾荷载密度的房间隔堵上的门
A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《人民防空工程设计防火规范>3.1.5

防 人防在防火分区至1栅楼梯间，前室的门 A1.5 (甲} A1.5 (甲) 《人民防空工程设计防火规范>5.2.3
火
卷 《民用建筑设计通则 >8.3.2.3
帘 配变电所 配变电所内部相遇的门和直通向室外的门 AO.5 (丙) AO.5 (丙)

《民用建筑设计通则 >8.3.2.4

草草 医疗建筑
洁净手术部与非洁净手术部区域相连通的门(直接通向敞开式外走靡或直接对外的门除外) A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《医院洁净手术部建筑设计规范>9.0.2

病房楼每层防火分区内，有两个及两个以上护理单元时，通向公共走道的单元入口处 A1.0 (乙) A1.0 (乙) 《综合医院建筑设计规范>4.0.3

《博物馆建筑设计规范>5.1.2
侧

博物馆建筑 藏品库房、陈列室的隔墙应为非燃烧体防火分区内的隔间应采用乙级防火门分隔 A1.0 (乙) A1.0 (乙)
平 库区缓冲间及档案库的门 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《档案馆建筑设计规范>6.0.8
卷 档案馆建筑
帘 库区内封闭楼梯间的门 A1.0 (乙) 《档案馆建筑设计规范>6.0.7

翻 附录二 防火门窗设置部位规定 图集号 12J609 
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续前
钢
防
火

建筑或构件 |丁

名称
应设防火门窗的部位 防火门等级 防火窗等级 规范及杂文

木
防

除敞开式及斜板式以外的多层、高层及地下汽车库其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开. 火
门

坡道出入口应采用水幕、防火卷带或防火门与停车E隔开(当车库和坡道上均设有自动灭 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范>5.3.3

木装防火n 汽车库建筑 火系统时可不受此限)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范>6.0.3地下和高层汽车库，及设在高层裙房内的车库，其楼梯间及前室的门 A1.0 (乙) A1.0 (乙) ; 
高层汽车库的室外楼梯蔬散门 A1. 0( 乙) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范>6.0.4

图书馆建筑 图书馆书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书库等防火墙上的门 A1. 5( 甲) A1.5 (甲) 《图书馆建筑设计规范>6.2.5

管在火门
计算机房

计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开) (适用于主机房建筑面积;;;:140m 2
A1.5 (甲} A1.5 (甲) 《电子计算机机房设计规范>4.3.3

机房)

放馆建筑 附建在推馆建筑中的餐厅部分 A1. 5( 甲) A1.5 (甲) 《放馆建筑设计规范>4.0.5
防
火
窗

办公建筑 机要室、档案室和重要库房等隔墙的门 A1.5 (甲} A1.5 (甲) 《办公建筑设计规范>5.0.5

舞台主台通向各处洞口 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《剧场建筑设计规范>8.1.2
防
火
卷

变也间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时，必绩设置面积不小于6m的前室， 帘

A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《剧场建筑设计规范>8.1.5
节小卷l 市1j f 剧场建筑 其设置的门

后台内使用燃气加热器装置时 应用耐火极限不低于2.5隔墙和甲级防火门分隔 A1.5 (甲) A1.5 (甲) 《剧场建筑设计规范> 8.1.11 

当剧场建筑与其他建筑合建或毗邻时，应形成独立的防火分区，其连通的门 A1.5 (甲) A1.5 (甲} 《剧场建筑设计规范>8.1.12 侧
平

体育建筑 体育建筑的观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口 A1.0 (乙) 《体育建筑设计规范>8.1.3.2
卷
帘

附录二 防火门窗设置部位规定 图集号 12J609 
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相关技术资料

上海森林"安安"系列防火门、窗相关技术资料

Y飞亏:口'"口 特点及主要技术参数

特点及形式:用钢质材料制作门框和门扇面板，门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有 定耐火性能的门。门的
型式有单、双扇隔热防火门，镶玻璃单、双扇隔热防火门及带玻璃、带亮窗隔热防火门。

制质隔热
j适用范围:广泛适用于工业与民用建筑中防火墙和防火分区的防火分隔。

防火门 最大尺寸 执行标准 耐火极限 内;5材料 门扇厚度 面板材质厚度 框材质厚度

技术
单扇平开门: 1400m X 4000m 

A1. 50 (甲级)二三 1.50h 甲 53mm、 50m日l

参数 GB12955-2008 A1. 00 (乙级)二三1. OOh 珍珠岩 乙二 50mm 二三 0.9mm 二三1. 4mm 
双扇平开门: 1200m X 4000m 

AO. 50 (丙级)二三 O. 50h 丙 :45mm

特点及形式:由帘片、导轨、传动系统和电器控制系统等部分组成，火灾发生时可由于动、电动、消防联动工种控制方式使卷帘下落，阻止火势蔓延，型
式上按运动方向分有垂直、侧向、水平二种，按耐火时间及抗辐射热分有普通型、复合型和特级防火在7月。

钢质防火 适用范围:适用于工业与民用建筑中作防火分区的分阳。

卷帘 最大尺寸(建议) 执行标准 耐火极限 防如l性能 抗风压强度 启闭i率度
技术 18000mx9000m (垂直)

GB14102-2005 F2~主 2.0h;F3 二"'3.0h 防烟型卷帘漏烟量 二三 784Pa 2~9m/min 
参数 45000mx6000m (侧向)

及相关企业标准 FY2注2.0h:FY3注 3. Oh 不大于 O. 2rn 1/rn2• rni 日 (80 型帘板) (r:lJ 调)
5000rnx 16000rn (水平)

特点及形式:由双层无机复合帘布、导轨、传动系统和电器控制系统等部件组成。火灾发生时口J由于动、电动、消防联动丁种控制方式使卷帘下落，阻止
火势蔓延。此卷帘具有耐火完整性、隔热性、防烟性。按运行方式分为滚筒式和折叠式。

双轨亢机
适用范围:适用于工业与民用建筑中作防火分区无水喷淋设备的分阳。

特级防火
卷帘 技术

最大尺寸(建议) 执行标准 耐火极限 防1~1性能 抗风压强度 启闭速度

参数
16000rnx6000rn (卷筒式) GB14102-2005 

TF3~主 3. Oh 
防烟型卷帘漏炯量不 2~9rn/rnin 

120000rnx6000rn (折叠式) 及相关企业标准 大于 O. 2rn3/rn2• rnin (可调)

特点及形式:用难燃木材或难燃木制品作门框、门扇内骨架、门扇面板，门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金所组成的具有→定
耐火性能的门。门的形式有单、双扇隔热防火门，镶玻璃单、〉叹扇隔热防火门及带玻璃带亮窗隔热防火门。

木质隔热
适用范围:适用于办公[主域问、王厂楼道间、大厦通垣等工业与民用建筑上要求装饰性强的防火分隔。

防火门 最大尺寸 执行标准 耐火极限 内芯材料 门扇厚度
技术

单扇平开门: 1200rnX 3600m 
A1. 50 (甲级)注1. 50h (甲级) 55rnrn 

参数
双扇平开门: 3000rn X 3600rn 

GB12955-2008 A1. 00 (乙级)二三1. OOh 珍珠岩十防火板 (乙级) 50mm 
AO.50(丙级)二三 O. 50h (丙级) 45rnrn 

特点及形式:用涂覆制板及防火玻璃组成的符合耐火要求的窗，形式为固也式。

制质 适用范围:适用于工业与民用建筑巾要求有可视效果的防火分耐。
防火窗

主主大尺寸 执行标准 耐火极限 组成材料 五金配件
(同志式、
开们式)

技术 I，'~定式: 1000mX l500m A 1. 50 (甲级)注1. 50h 
参数 (口]连续 'IJ 分割) GBl6809-2008 A 1. 00 (乙级)二三1. OOh 涂J;，;饭仿制板和防火肢J高 炜融;JIII皮不低 r 950 0C 

开f，j 式: 800m X I 500m AO. 50 (1付级)二三 O. 50h 
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相关技术资料

宝产三和产品相关技术资料

1 . 产晶简介

宝产三和防火卷帘系列由铜质防火卷帘(复合型)、钢制防火卷帘(普通型)、钢质防火防烟卷帘(普

通型)、钢质防火防烟卷帘(复合型)、钢制防火卷帘(侧向式普通型)、 钢制防火卷帘(水平式普通型)、

特级防火卷帘(双轨无机布基)、无机纤维复合防火防烟卷帘、特级防火卷帘 (双轨无机折叠式提升)、特

级防火卷帘(水雾式铜制复合型〉、特级防火卷帘(7.)(雾式侧向钢制复合型)、挡烟垂壁等 13 种产品组成。

2 . 适用范围

产品 厚度 (mm) 主要材料 适用范围

钢质防火卷帘(复合型) 0. 8+0.8 

钢制防火卷帘(普通型) 1. 0 

钢质防火防烟卷帘(普通型) 1. 0 冷轧镀铸铜板、彩色

钢质防火防烟卷帘(复合型) 0.8+0.8 涂层钢板、不锈钢

钢制防火卷帘(侧向式普通型) 1. 0 
适用于工业与 民

钢制防火卷帘(水平式普通型)
用建筑中具有防

1. 0 

无机纤维复合防火防烟卷帘
火功能的普通防

15 由防热辐射布、隔热
火卷帘

特级防火卷帘(双轨无机布基) 15 毯、防火耐火布、防

特级防火卷帘(双轨无机折叠式提升) 15 火布、装饰布等组成

特级防火卷帘(水雾式钢制复合型) 0.8+0.8 i令轧镀镑钢板、彩色

特级防火卷帘(水雾式侧向铜制复合型) 0.8+0.8 涂层铜板、不锈钢

挡烟垂壁 0.4 防火布

3. 性能特点

普通防火卷帘其耐火性能为耐火试验进行 240min 未丧失完整性， 耐火极限>4 . 00h; 特级防火卷帘其

耐火性能为耐火试验进行 240min ， 未丧失完整性，同时符合 GB7633 << 门和卷帘耐火试验方法》有关背火

面温升的判断条件， 未丧失隔热性，耐火极限>4 . OOh 。

注 : 本页根据上海宝产三和有限公司提供的技术资料编制 。

铜质防火卷帘(侧向式)

钢质防火卷帘(水平式)

铜质防火防烟卷帘

特级防火卷帘(双轨无机布基)

钢质防火卷帘 (宽度为 21m)
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防火门产品相关技术资料

1.产品类型

双轨双帘特级无机纤维复合防火卷帘、大跨度异形特级无机

布基折叠提升式防火卷帘(图1)、双轨双帘特级无机布基折叠提

升式防火卷帘(图 2)、钢质防火卷帘、侧向式钢质防火卷帘(图

3)、水平式钢质防火卷帘、 7.K喷雾式特级钢质防火卷帘、挡烟垂

壁 (分无机布质卷帘式和玻璃悬挂式两种)、玻璃隔热防火门(图

4)、钢质隔热防火门(图 5)、木质隔热防火门、不锈钢质隔热防

火门、钢木复合隔热防火门、钢木质隔热防火防盗门(装甲门) (图

6)、防火隔声门、防火窗等 。

2. 适用范围

防火门窗和防火卷帘广泛适用于银行、 写字楼、 医院、 学校、

住宅、工厂、商业、酒店、夜总会、体育场馆等各种公共场所。

3. 性能特点

防火门采用冷轧镀辞钢板或阻燃木材、不锈钢板作为表面和

骨架材料，以珍珠岩为门芯填充材料制作而成的具有防火隔热功

能的特种门，最大尺寸可达 4200mmx4000mm，分甲、乙、丙三个等

级，防火时间分别为1. 5h 、 lh 和 O.5h 。 其中的防火隔声门同时还

具备隔声功能，最大隔声效果可达 45dB 。 特级防火卷帘分为钢质

和无机布质两种，防火时间高达 4h 。 其中钢质防火卷帘可以根据

场所的特点，设计成侧向移动式、水平移动式等特种卷帘，能适

应各种场所的不同需要 。 无机布质防火卷帘分为普通型和折叠提

升型两种，可以满足大跨度、 多种形式场所的防火隔断需要 。 防

火窗可以分为固定式和可开启式两种，能最大限度地满足各种场

所防火要求。 挡烟垂壁是安装在场所室内顶部一定高度用于延缓

或阻止烟雾扩散的特殊设备，分为无机布质卷帘式和玻璃悬挂式

两种，能满足各种场所的防烟、 挡烟需要。
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图 l 图 2

图 3 图 4

图 5 图 6

注 : 本页根据北京光华安富业门窗有限公司提供的技术资料编制 。
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上海加汇防火门窗产品相关技术资料
1.产品简介

上自加~r防火门窗产品系列， ì二!要包括钢质防火通道门、钢质防火进户门、水质防火门、制木质阳火i虚道门、制木装甲( J 、钢质防火筒、俐质玻璃阳火门、

不锈钢门、防火卷市等户 hh 。

2. 性能特点

产品 分类 ;二要材料及技术参数 JD用范用

通道防火门
i'J和采用1. 2mm~2. Omm 镀辞铜板，门扇采用 O. 8mm~ 1. Omm 镀辞制板，填充膨胀珍珠右，表而静电啧涂。

防火进尸门
114主配件均J&用经同家检测机构检份合格的产品。

铜质门
防盗安全门

防火性能:甲级1. 5h、乙级1. Oh、丙级 O. ,5ho 

门J 力ILl定做各种规格。产 lyi才与汉扇、单扇、 x;J..扇带玻璃、市扇带玻璃、双扇带玻借壳、币扇带玻带亮。
楼寓对讲门

防火门故大规格可做到 290mmO x2900mm (双开店厨)

采用优质硬木做门框及骨架， j毛板豆豆密度板做面板，填充膨胀珍珠岩。

木质门 通j草防火门 防火性能:甲级1. 5h、乙级1. Oh、丙级 0.5ho

可)JQ I íζ做各种规格。产品有双扇、单扇、双崩干节'玻璃、单扇带破璃、双扇带破带壳、单尉带玻带亮 应用于l业及

通道防火门
门框采用1. 2mm 镀拌铜版，门剧采用优质硬木骨架，气聚氢氮免漆板、模)主板饰面。 民用高!兰建筑、

钢木质
模11:防火门

防火性能:甲级1. 5h、乙级1. Oh、内级 O. öho 花园别墅及大

可加工注:1故各种规格。产品有x;J..扇、单L扇、双后才带玻璃、单扇带玻璃、双扇带玻干节'壳、 i单扇带玻带，主 J抖商场、娱乐场

防火ill户门 门框采用1. 5日lIll~2. Omm 镀针 所等百要防火、

装甲门 |坊海ill户门 到防盗、防火作用，又能达到外观舒适、美观的效果。 防诲的场所

防火防 i在门 门扇厚度 60mm~70mm

钢1页玻璃门
采用优质镀伴铜板或 304 不锈钢板及钢化防火灌浆玻璃或t色何玻璃。

玻璃防火 (J 防火性能:甲级1. 5h、乙级1. Oh 。
不锈钢玻璃门

门J}JQ下-定做各种规格。产品{jx)(扇、单扇，最大规格叫做到 2000mmx2700mm

钢质防火窗 采用优质镀辞制板及制化防火灌浆玻璃或f色钢玻璃

防火卷帘
制质卷讨了、复合型制质卷帘、 X;J..轨特级防火卷\fí、无机布基防火卷?书'等。

耐火性能大于 3. Oh 

注:本页根据 1'，向加汇消防安全设备工程有限公可提供的技术资料编制。
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开顺海船门窗产品相关技术资料

1.钢质门窗系列

1. 1 产品简介:钢质门窗产品是以镀辛辛辛司/不锈钢为主材，内部填充所需特性

的相应填充料，采用专用设备、专用模具加工， r' J杭及门扇表面引过静电粉末

啧涂、烤漆处理，能够满足设计和l使用功能的要求。

1. 2. 产品类型:

钢质平开r' J 制质防火门 制质多用途门 常开式铜质防火门

制质密闭r' J 制质屏蔽门 毛IxJ质防盗安全门 钢质防火防烟门

钢质隔音门 制质洁净门 制质玻璃安全门 你l质特种防爆门

钢质管井门 铜质Jt!í生门 铜质防火防盗门 铜质特种抗爆门

铜质折叠门 钢质白由门 钢质推拉门 钢质i世爆墙/1']窗

钢质抗爆墙 钢质iiC爆窗 轻型钢质宴内门 钢质饰面贴面门

制质保温门 制质平移门 专用仓库防盗门 医用半自动移门

1. 3 适用范围:钢质门根据自身的功能性特点，)'泛应用于各种建筑的室内及

室外，包括工业1 房、商住楼、房产项口、医院、地铁等大型t业、公共及民

用项目。

2. 自动门产品系列

2. 1.产品简介:归功门产品是通过控制电机、控制箱及传动j系统，对门的开启

和|关闭实现实时控制或智能控制，起到良好的安全与物流等功能和1效果。

2. 2 产品类型:

电7;))滑升r' J 电Z;})'FH r' J 高端民用快速门 堆叠式快速门

电i))折叠门 滚简式快边门 大型 ITI动平开门 电动平开软门(帘)

对撞高速门 电4)推拉大门 超大机库大门 自动移n (隐蔽式)

1包 L;})'Y移门 I包功[甲IJI、 j 超大型软帘大门 带r' J 禁白 L;}J 门

YH二|、 l 电动庭院门 白动伸缩门 f节:Vtiri' I~I 7;)) r' J 
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2.3. 适用范围:自动门适用于商场、宾馆、公寓、自端别墅、酒店、机场、车站、

银行、大型厂房、物流仓库等大硝l业、民用手口公共项目。

3. 卷帘门产品系列

3. 1.产品简介:卷帘门产品的帘片以镀怦钢、彩钢板及不锈钢为主材，分单片及

复合均种型，有各种板型可供i主持。制质帘面均i且过于电网用转动装置和控制系 1 

统控制卷帘的升降，达到防火、防盗、保温、防爆等各类功能性要求。产品外形

平整美观、造型新颖。

3. 2 卷帘门产品类型:

平直主IXJ质防火卷帘 侧向钢质防火卷帘 双轨双帘特级防火卷帘

平卧钢质阳火卷帘 钢质超宽超高卷帘 无机特级折叠式防火在帘

钢质防爆卷帘 钢质抗风卷帘 水雾式特级Ií}j火卷lTi

铜质~)j盗安全卷帘 钢质保温卷帘 钢质格栅i及楼令:卷帘

钢质透明卷帘 软帘式超大门 堆叠式 n唯式)高速抗风卷有7

3. 3 适用范围:根据卷帘门的功能性特点，广泛应用于建筑中有防火、防盗、保

温、防爆等需求的场所，主:爱应用于仓库、市场及商铺、工业「房、物流仓库、

地 F库等各类民用、公共及工业建筑。

4. 防排烟产品系列

4.1 产品简介:防排:烟产品作为一种专业设计的排烟装置，根据消防信号或且.他

外界信号，白 i;})控制启闭。日常具有采光及通风功能，在发生火灾时起到tfi烟、

寻你l及储烟的作用。

4.2. 产品类型:

|归功州垂市(垂壁) I 固定式扔烟班 I 1'-] i))排烟窗(气功、电动)

~'t: 本页恨占1': 1.沟 Jfl@!沟附斗1j 种r' J 商ú限公叫捉供的技术资料编制。
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相关技术资料

1 .产品简介
瑞中天明(北京)门业有限公司产品相关技术资料

瑞中天明 (北京 ) 门业有限公司的产品有防火门 、 防火安全门 、 室内门 、

防火卷帘四大类， 近 50 种产品 。

2. 适用范围

产品 主要产品

木质防火门

钢质防火门

防火门
钢木防火门

不锈钢大玻璃防火门

防火窗

抗风压防火门

装甲门

防火安全门 钢质防火安全门

钢木防火安全门

钢质室内门

室内 门 木质室内门

铜木室内门

抗风压防火卷帘

防火卷帘
特级防火卷帘 (无机布基型)

特级防火卷帘(提71 折叠型)

挡烟垂壁

3. 性能特点

适用范围

民用 : 别墅、 公寓 、

商品房、政府保障房。

公共建筑: 酒店、 办

公楼、 商场、 学校、

医院、 机场、 轨道交

通。

工业: 车间厂房

3. 1 防火门 : 耐火性能分为甲级、 乙级、 丙级 ， 门扇内部填充对人体无毒无

害防火隔热材料。

3. 2 防火安全门 : 防盗性能分为甲级 、 乙级、 丙级、丁级 ， 多种产品可以选

择， 配置中高档五金， 满足设计需求。

3. 3 室内 门:门扇内填充高强度蜂窝纸， 门扇整体轻便， 满足医院、 学校等

场合的使用要求。

3 . 4 防火卷帘 : 采用先进和成熟的传动系统， 使得提升折叠防火卷帘在宽度、 高

度、形状三个方面没有限制， 满足各种场合对防火及装修的要求。

防火门 装甲 门 装甲 门

室内门 特级防火卷帘(提升折叠型)

注 : 本页根据瑞中天明 (北京)门业有限公司提供的技术资料编制 。
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相关技术资料

永庆防火门相关技术资料

1. 产晶简介

永庆防火门系列产品主要包括: 木质防火门、 钢质防火门 、 钢木

质防火门、防火卷帘门。防火门按耐火极限分为甲级、 乙级、丙级三

种 。

2. 适用范围

倍。 品 厚度(删) 主要材料 适用范围

木质防火门
框 : 100 饰面人造板、防火板、珍珠

扇 : 50 岩防火门芯板

各种民用、公

钢质防火门
框 : 95 冷轧镀辞钢板、 珍珠岩防火

共建筑，如宾
扇: 50 门芯板 . 馆、饭店、住

框 : 100 
冷轧镀镑铜板、珍珠岩防火 宅楼、办公楼、

钢木质防火门
扇 : 50 

门芯板、饰面人造板、防火 商场以及火车

板 轮船等有防火

铜质: 镀辞钢带 要求的部位

防火卷帘门 无机布: 无机复合材料的帘

面

3. 性能特点

防火门填充新型环保隔热材料， 并采用复合玻璃纤维的防火玻馍

板做内面层 ， 产品结构合理， 造型美观，防火性好， 开启灵活 ， 使用

寿命长， 具有可靠的防火、隔烟、隔热等性能 。
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注 : 本页根据石家庄市永庆建材木业有限公司提供的技术资料编制 。
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相关技术资料

金刚 C 类一钢、不锈钢防火玻璃门窗产品相关技术资料

1. 产品简介

广东金刚玻璃科技股份有限公司的防火门窗产品 : C 类一钢、 不锈

钢防火玻璃门窗，是适用于精细装饰要求场所的节能防火玻璃门窗。

C 类一钢、不锈钢防火玻璃门窗系统为耐热、 高强度精密钢框架系

统。

2. 金刚防火玻璃隔断产晶和适用范围

金刚 门窗系统 防火极限 Ch) 防火极限 Ch)

防火门窗系统 框架材料 正常配置 增设水喷淋

SD 60 钢、不锈钢 不锈钢/镀辞钢

防火玻璃门 型材
CO.5 ; C1. 0; C1. 5 A1. 5; A2. 0; A3.0 I 

SDN 60 钢、不锈 不锈钢/镀辞钢

钢防火玻璃门 型材
CO. 5; C1. 0; C1. 5 A1. 5; A2. 0; A3. 0 

SW 55 

钢防火窗
镀钵钢型材 CO. 5: C1. 0: C1. 5 A1.5; A2.0; A3. 0 

SW 60 

节能钢防火窗
镀铮钢型材 CO.5; C1.0; C1.5 A1. 5: A2. 0: A3. 0 

SW 75 

节能铜防火窗
镀辞铜型材 CO.5 ; C1. 0; C1. 5 A1. 5; A2. 0; A3.0 

3. 性能特点和适用范围

金刚 C 类一钢、不锈钢防火玻璃门窗框架是由精密冷轧技术生产的

异形铜管。高弹性模量纤细的型材能够满足设计、 施工的需要，达到使

建筑更加通透明亮的效果。工程应用于各类公共建筑、 商业及工业建筑、

学校及医院、体育及休闲中心、 服务中心及火车站、 机场等。

SD 60 钢防火玻璃门 SD 60 钢防火玻璃门

钢防火玻璃门 钢防火玻璃门

注: 本页根据广东金刚玻璃科技股份有限公司提供的技术资料编制。
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图集简介

12J609 <<防火门窗》国家建筑标准图集适用于民用建筑

及工业建筑用防火门窗及防火卷帘。

图集内容主要包括:制、不锈钢防火门，木防火门、木

装饰防火门、模压板防火门、管道井防火门、防火窗、防火

卷帘及附录。

图集特点:以新的防火门窗、防火卷市标准为依据，按

照新的耐火等级要求，对原图集进行了修编，如增加了不锈

钢防火门窗、钢框木防火门、节能型防火窗、侧向及水平异

型防火卷帘、防火门窗设置部位规定等内容。力求采用新材

料、新工艺，使产品更为多样、构造合理、外观美观、防火

性能好、应用广泛。图集内容丰富、条理清楚、选用方便，

能够满足设计和施工的需要。
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